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Untersuchung:

Probenahemeort/-stelle:

Objektkennzahl:
Probenbeschreibung:

Probenahme durch:
Probenehmer (Name):

Probenahmeart;
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum:
Probeneingang Labor:
Proben-Nr: (anlab-Nr.)

Untersuchungszeitraum:

(DAkks

POSTEINGANG
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02 APR 2024 Zeichen Datum
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Eing.: \L

2403033-11

Trinkwasseruntersuchung gemaf TrinkwV a.F.
Parameter Gruppe A und B - chne PSM

Frankendorf 1, Kiche, Spule

1230/0471/00946
Trinkwasser

analab Taubmann GmbH
Frau Birk

DIN EN ISO 19458 (K19) (2006-12) Zweck a (Mikro)
DIN ISO 5667-5 (A14) (2011-02) (Chemie)
UBA Zufallsstichprobe UBA 2018-12 (Pb, Cu, Ni)

04.03.2024 Probenahmeuhrzeit: 15:30
04.03.2024
2403033-11

04.03. - 25.03.2024

Hinweis flr gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemaR §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverziglich jede
Grenzwertlberschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Manahmenwertes, den zustandigen Uberwa-chungsbehérden
anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von
zwei Wochen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu (ibersen-den. Falls Sie unser Labor mit der
Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prufergebnis wurde an die zustandige Behorde weitergeleitet: ja

D nein

Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur (ibernommen, wenn diese durch einen Mitarbeiter unserer

Firma durchgefuhrt wurde.
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Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F.
Probenahmedatum: 04.03.2024

Probe-Nr.: 2403033-11

Objektkennzahl: 1230/0471/00946

Mikrobiologische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 1 und 3

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren

Koloniezahl (22 °C)* 0 100 KBE/ml  |TrinkwV 2023 §43 Abs. 3
Koloniezahl (36 °C) 0 100 KBE/ml  |TrinkwV 2023 §43 Abs. 3
Coliforme Bakterien 0 0 KBE/100m| |DIN EN ISO 9308 (K12) (9/2017)
Escherichia coli 0 0 KBE/100 mI |DIN EN ISO 9308 (K12) (9/2017)
Enterokokken 0 0 KBE/100 m! |DIN EN ISO 7899 (K15) (11/2000)
Clostridium perfringens 0 0 KBE/100mI |DIN EN ISO 14189 (K24) (11/2016)
*unmittelbar nach Aufbereitung (im desinf. Wasser): 20KBE/ml; Wasserversorger nach §3 Nr. 2c (Kleinanlagen <10m’/d): 1000KBE/ml

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil |

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren

Acrylamid - 0,10 ug/l Fremdlabor (Fresenius)

Benzol <0,3 1 g/l DIN 38407 - F43 (10/2014)

Bor <0,1 1,0 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Bromat <0,003 0,010 mg/l DIN EN ISO 15061 (D34) (12/2001)
Chrom <0,0005 0,025 mg/l DIN EN I1SO 11885 (E22) (9/2009)
Cyanid <0,002 0,050 mg/l DIN 38405 - D13 (4/2011)

1,2 Dichlorethan <0,5 3 g/l DIN 38407 - F43 (10/2014)
Fluorid 0,10 1,5 mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D20) (7/2009)
Nitrat 6,7 50 mg/l DIN EN 1SO 10304-1 (D20) (7/2009)
Quecksilber <0,002 0,0010 mg/l DIN EN ISO 17852 (E35) (4/2008)
Selen <0,003 0,010 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Tetra-/Trichlorethen <1 10 ug/l DIN 38407 - F43 (10/2014)

Uran <1 10 ug/l Fremdlabor (AIR)

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil Il

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren

Antimon <0,001 0,0050 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Arsen <0,003 0,010 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Benzo-(a)-pyren <0,003 0,010 g/l DIN 38407 - F39 (09/2011)
Bisphenol A <0,04 2,5 g/l Fremdlabor (AIR)

Blei <0,003 0,010 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Cadmium <0,0005 0,0030 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Epichlorhydrin - 0,10 g/l Fremdlabor (Fresenius)

Kupfer 0,025 2,0 mgl/! DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Nickel <0,002 0,020 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Nitrit <0,01 0,50 mg/l DIN EN 26777 (D10) (4/1993)
Nitrat/50+Nitrit/3 0,13 1 mg/l Berechnung

PAK (Summe) <0,01 0,10 pg/l DIN 38407 - F39 (9/2011)

THM <1 50 ug/l DIN 38407 - F43 (10/2014)
Vinylchlorid - 0,50 pg/l DIN 38407 - F43 (10/2014)
Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 3

Parameter Messergebnis Grenzwert Einheit |Verfahren

Aluminium <0,01 0,200 mg/l DIN EN 1SO 11885 (E22) (9/2009)
Ammonium <0,02 0,50 mg/l DIN 38406 - E5 (10/1983)

Chlorid 2,8 250 mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D20) (7/2009)
Eisen 0,010 0,200 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Farbung (SAK 436nm) <0,05 0,5 m’ DIN EN ISO 7887 (C1) (4/2012)
Geruch ohne °32f;3‘;’$::’ DIN EN 1622 (10/2006) Anhang C
Geschmack ohne °sz6‘:‘1‘;‘;’;‘:§’ DIN EN 1622 (10/2006) Anhang C
Leitfahigkeit (bei 25°C) 476 2790 pS/cm  |DIN EN 27888 (C8) (11/1993)
Mangan <0,005 0,050 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
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Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F.

Probe-Nr.: 2403033-11

Objektkennzahl: 1230/0471/00946

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 3

Probenahmedatum: 04.03.2024

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren

TOC 1,1 °CZ;:2‘;:’J‘:: mg/I DIN EN 1484 (H3) (8/1997)
Oxidierbarkeit -- 5 mg/l DIN EN ISO 8467 (H5) (1995/05)
Sulfat 24 250 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20) (07/2009)
Triibung <0,1 1,0 TEIF DIN EN SO 7027 -C2 (4/2000)
pH-Wert 7.5 6,5-95 — DIN EN ISO 10523 (C5) (04/2012)
Calcitiosekapazitat™ -16,1 5 mg/l DIN 38404-C10 (12/2012)

** GW=10 mg/l bei Mischungen aus mehreren Wasserwerken

Sonstige Parameter:

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren

Saurekapazitat (pH 4,3) 4,62 mmol/l  |DIN 38409 - H7 (12/2005)
Gesamtharte 2.68 - mmol/| Berechnung

Gesamtharte 15,0 = °“dH Berechnung

Sattigungsindex 0,232 —= Berechnung

pH-C 7.3 - mg/l Berechnung

Calcium 100 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
[Magnesium 4,20 = mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Kalium 0,578 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22) (9/2009)
Sauerstoff 10,3 mg/l DIN EN ISO 5814 (G22) (02/2013)
Wassertemperatur 8,6 °C DIN 38404 - C4 (12/1976)
Kurzbewertung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV

2023 eingehalten.

Rothwind, den 25.03.2024

——

A

Dr. Silke Taubmann
Dipl. Chem. (Geschaftsfiihrerin)

Dr. Sandra Taubmann
Dipl. Chem. (Geschaftsflihrerin)
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Am Berglein 3
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2403033-11-PSM

Trinkwasseruntersuchung geméan TrinkwV a.F.
Pflanzenschutzmittel

Frankendorf 1, Kiche, Spule

1230/0471/00946
Trinkwasser

analab Taubmann GmbH
Frau Birk

DIN EN ISO 19458 (K19) (2006-12) Zweck A
DIN ISO 5667-5 (A14) (2011-02)

04.03.2024
04.03.2024
2403033-11

Probenahmeuhrzeit; 15:30

04.03. - 25.03.2024

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemaf §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverziglich jede
Grenzwertliberschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Malnahmenwertes, den zustandigen Uberwa-chungsbehérden
anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von
zwei Wochen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu (ibersen-den. Falls Sie unser Labor mit der
Weitergabe der Ergebnisse an die zusténdige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde an die zustandige Behorde weitergeleitet: [ x] ja

[:, nein
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Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F. - PSM
Probe-Nr.: 2403033-11 Probenahmedatum: 04.03.2024
Objektkennzahl: 1230/0471/00946

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil |

Parameter ' .| Messergebnis | Grenzwert | Einheit [Verfahren
PSM-Summe n.n. 0,5 pgil Fremdlabor (AIR)
Aclonifen <0,02 0.1 pgh Fremdlabor (AIR)
Amidosulfuron <0,02 0.1 yg/ Fremdiabor (AIR)
Atrazin <0,02 0,1 ug Fremdlabor (AIR)
Desethyl-desisopropylatrad <0,02 0.1 ughl Fremdlabor (AIR)
2-Hydroxyatrazin <0,02 0,1 ugil Fremdlabor (AIR)
Azoxystrobin <0,02 0,1 gl Fremdlabor (AIR)
Bentazon <0,02 0,1 uafl Fremdlabor {AIR)
Bixafen <0,02 0,1 uafl Fremdlabor {AIR)
Boscalid <0,02 0,4 gl Fremd!abor (AR}
Bromacil <0,02 0.1 ugf! Fremdlabor {AIR)
Bromoxynil <(,02 0,1 pgl Fremdiabor (AIR)
Carbendazim <0,02 0.1 pgl | |Fremdiabor (AIR)
Carbetamid <0,02 0,1 Hgfl Fremdlabor (AIR)
Chloridazon <0,02 0,1 ugh Fremdiabor (AIR)
Chlortoluron <0,02 0,1 ugA Fremdlabor (AIR)
Clodinafop <0,02 0,1 nofl Fremdiabor (AIR)
Clomazone <0,02 0,1 g/l Fremdlabor (AIR)
Clopyralid <0,05 0,1 ugfi Fremdlabor (AIR)
Clothianidin <0,02 0.1 ugfi Fremdlabor (AIR)
Cyflufenamid <0,02 0,1 ugi Fremdlabor (AIR)
Cyproconazol <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor {AIR)
Desethylatrazin <0,02 0.1 ugf Fremdlabor (AIR)
Desethylterbuthylazin <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Desethylsimazin <0,02 0,1 ugh Fremdlabor (AIR)
Dicamba <0,05 0,1 pgil Fremdlabor (AIR)
Dichlorprop (2,4-DP) <0,02 0,1 Haf Fremdlabor (AIR)
Difenoconazol <Q,02 0.1 g/ Fremdlabor (AIR)
Diflufenican <0,02 0,1 ugit Fremdlabor (AIR)
Dimefuron <0,02 0,1 oA Fremdlabor (AIR)
Dimethachlor <0,02 0.1 pol Fremdlabor (AIR)
Dimethenamid <0,02 0,1 ngh Fremdlabor (AIR)
Dimethoat <0,02 0.1 pghl Fremdlaber (AIR)
Dimethormnorph <0,02 0,1 Mg/l Fremdlabor (AIR)
Dimoxystrobin <Q,02 0,1 ugl Fremdlabor (AIR)
Diuron <0,02 0,1 g/l Fremdlabor (AIR)
Epoxiconazol <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor {AIR)
Ethidimuron <0,02 01 pg/l Fremdlabor (AIR)
Ethofumesat <0,02 0,1 pgfl Fremdlabor (AIR)
Fenoxaprop <0,02 0,1 b/l |Fremdiabor (AIR)
Fenpropidin <0,02 0,1 ughl Fremdiabor (AIR)
Fenpropimorph <0,02 0,1 ugfi Fremdlabor (AIR)
-|Flazasulfuron <0,02 0,1 ugi Fremdiabor {AIR)
Flonicamid <0,02 0,1 ugil Fremdlabor (AIR)
Florasulam <0,02 0,1 g/l Fremdiabor (AIR)
Fluazifop <0,02 0,1 pgi Fremdlabor (AIR)
Fluazinam <0,02 0,1 pgl  |Fremdiabor (AIR)
Flufenacet <0,02 0.1 Lo/l Fremdlabor (AIR)
Flumioxazin <0,02 0,1 pg!l  |Fremdiabor (AIR)
Fluopicolide <0,02 0,1 ugl Fremdlabor (AIR)
Fluopyram <0,02 0.1 ugll  |Fremdiabor (AIR)
Flupyrsulfuron-methyl <0,02 0,1 gl |Fremdiabor (AIR)
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Priifbericht: 2403033-11-PSM

Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F.

Probe-Nr.: 2403033-11

Objektkennzahl: 1230/0471/00946

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil |

Probenahmedatum: 04.03.2024

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren
Flurtamone <0,02 0,1 ug/l Fremdlaber (AIR)
Flusilazol <0,02 0,1 ugl Fremdlabor (AIR)
Fiuxapyroxad <0,02 0,1 pg/fl Fremdlabor (AIR}
Glyphosat <0,05 0,1 ngll_|Fremdiabor (AIR)
Haloxyfop <0,02 0,1 pel Fremdlabor (AIR)
Imazalil <0,02 0.1 pgfl Fremdlabor (AIR)
Imidacloprid <0,02 0,1 pgil Fremdlabor (AIR)
lodosulfuron-methyl <0,02 0,1 pgi Fremdlabor (AIR)
loxynil <0,02 0.1 ug/l_|Fremdiabor (AIR)
Iprodion <0,02 0,1 g/l Fremdlabor (AIR)
Isoproturan <0,02 0.1 bgl _ |Fremdlabor (AIR)
Isoxaben <0,02 0.1 pgfl Fremdlabor (AIR)
Kresoximmethyl <0,02 0,1 gl Fremdlabor (AIR)
Lenacil <0,02 0,1 pa/l Fremdlabor (AIR)
Mandipropamid <0,02 0,1 pgi Fremdlabor (AIR)
MCPA <0,02 0.1 pg  |Fremdiabor (AIR)
Mecoprop (MCPP) <0,02 0.1 ygl_ |Fremdiabor (AIR)
Mesosulfuron-methyl <(,02 0.1 pgi Fremdlabor (AIR)
Mesotrione <Q,02 0,1 pgfl Fremdiabor (AIR)
Metalaxyl <0,02 0,1 Hgfl Fremdlabor (AIR)
Metarmitron <0,02 0.1 pgfl Fremdlabor (AIR)
Metazachlor <0,02 0.1 pg/l _ |Fremdiabor (AIR)
Metconazol <0,02 0,1 pofl Fremdlabor (AIR)
Methiccarb <0,05 0.1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Methoxyfenozid <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Metobromuron <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Metolachlor (R/S) <0,02 0,1 g/l Fremdlabor (AIR)
Metosulam <0,02 0,1 gl Fremdlabor (AIR)
Metribuzin <0,02 0.1 uafi Fremdlabor (AIR)
Metsulfuron-Methy! <0,02 0,1 gl Fremdlabor (AIR)
Napropamid <0,02 0.1 gl Fremdlabor {AIR)
Nicosulfuron <0,02 0.1 ugll Fremdlabor (AIR)
Penconazol <0,02 0,1 il Fremdlabor (AIR)
Pendimethalin <0,02 0.1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Pethoxamid <0,02 0.1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Picolinafen <Q,02 0,1 pgl Fremdlabor (AIR)
Picoxystrobin <0,02 0.1 gl |Fremdiabor (AIR)
Pinoxaden <D,02 0.1 pofl Fremdiabor (AIR)
Pirimicarb <0,02 0,1 pofl Fremdlabor (AIR)
Prochloraz <0,02 0,1 paf Fremdlabor (AIR)
Propamocarb <0,02 0,1 pght Fremdlabor (AIR)
Propaquizafop <0,02 0.1 gt Fremdlabor (AIR)
Propazin <0,02 0,1 ugh Fremdlabor (AIR)
Propiconazol <0,02 0.1 pafl Fremdlabor (AIR)
Propoxycarbazon <0,02 0.1 ugil Fremdlabor (AIR)
Propyzamid <0,02 0.1 ugfl Fremdlabor (AIR)
Proguinazid <0,02 0,1 ugfl Fremdlabor (AIR)
Prosulfocarb <0,02 0,1 ugh Fremdlabor (AIR)
Prosulfuron <0,02 0,1 ugfl Fremdlabor (AIR)
Prothioconazol <0,02 0,1 ugh Fremdlabor (AIR)
Pyrimethanil <0,02 0,1 pghl Fremdlabor (AIR)
Pyroxsulam <0,02 0,1 ug _ |Fremdiabor (AIR)




analab Taubmann GmbH

Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind

Priifbericht: 2403033-11-PSM

Untersuchungsergebnisse - Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV a.F.

Probe-Nr.: 2403033-11

Objektkennzahl: 1230/0471/00946

Physikalisch Chemische Untersuchungen: TrinkwV Anlage 2 Teil |

Probenahmedatum: 04.03.2024

Parameter Messergebnis | Grenzwert | Einheit |Verfahren
Quinmerac <0,02 0.1 pa/l Fremdlabor (AIR)
Quinoclamin <0,02 0,1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Quinoxyfen <0,02 0,1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Simazin <0,02 0.1 g/l Fremdiabor (AIR)
Spiroxamine <0,02 0,1 g/l Fremdlabor (AIR)
Sulcotrion <0,02 0.1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Tebuconazol <0,02 0,1 ug/l Fremdiabor (AIR)
Tebufenozid <Q,02 0.1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Tebufenpyrad <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Terbuthylazin <0,02 0.1 g/l Fremdlabor (AIR)
Tetraconazol <0,02 0.1 Lo/l Fremdlabor (AIR)
Thiacloprid <0,02 0,1 g/l Fremdlabor (AIR)
Thiamethoxam <0,02 0.1 g/l Fremdlabor (AIR)
Thifensulfuron-Methyl <(,02 0,1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Topramezone <0,02 0,1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Triadimenol <0,02 0,1 ug/! Fremdlabor (AIR)
Triasulfuron <0,02 0.1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Tribenuron-methyl <0,02 0,1 pg/l Fremdlabor (AIR)
Triclopyr <0,02 0,1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Trifloxystrobin <0,02 0.1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Triflusulfuron-methyl <0,02 0.1 g/l Fremdlabor (AIR)
Triticonazol <0,02 0.1 pa/l Fremdlabor (AIR)
Tritosulfuron <0,02 0.1 pg/l Fremdlabor (AIR)
2,4-D <0,02 0,1 ug/! Fremdlabor (AIR)
Beflubutamid <0,02 0.1 ug/! Fremdlabor (AIR)
Fludioxonil <0,02 0.1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Fluroxypyr <0,02 0,1 ug/l Fremdlabor (AIR)
Foramsulfuron <0,02 0,1 pgll Fremdlabor (AIR)
Isopyrazam <0,02 0.1 gl |Fremdiabor (AIR)
Myclobutanil <0,02 0,1 ug/! Fremdiabor (AIR)
Nicht-relevante Metabolite:

Parameter Messergebnis GOW Einheit |Verfahren
Chloridazon-Metabolit B <0,02 3,0 g/l Fremdlabor (AIR)
Chloridazon-Metabolit B1 <0,02 3,0 ug/l Fremdlabor (AIR)
Dimethylsulfamid <0,02 1,0 ug/l Fremdlabor (AIR)
Metazachlor-Metabolit BH 479-8 <0,02 3.0 g/l Fremdlabor (AIR)
Metolachlor-Metabolit CGA 368208 <0,02 1.0 g/l Fremdlabor (AIR)
Metolachlor-Metabolit CGA <0.02 Fremdlabor (AIR)
380168/CGA 354743 ' ol Ieremdiabor (AIR)
Metolachior-Metabolit CGA 413173 <0,02 1.0 gl Fremdlabor (AIR)
Trifluoressigsaure 1.2 60 pg/l Fremdlabor (AIR)

Kurzbewertung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV

2023 eingehalten.

Rothwind, gen 25.03.2024

7 7
/ /]
Dr./SiIkeﬁ'aubmann

Dipl. Chem. (Geschaftsfihrerin)

Dr. Sandra Taubmann
Dipl. Chem. (Geschéftsfuhrerin)
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Trinkwasseruntersuchung geméaB TrinkwV (PFAS )
Frankendorf 11, Kiche
Probenbeschreibung: Trinkwasser

Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)

Uhrzeit: Siehe Bericht

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemaf §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverziglich jede Grenzwert-
Uberschreitung sowie jedes Erreichen des technischen MaRnahmenwertes, den zustandigen Uberwachungsbehérden anzuzei-
gen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu Ubersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der

Ergebnisse an die zustandige Behorde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde auftragsgemaf an die zustandige Behorde weitergeleitet: J ja [] nein
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Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- Kenn- 1230/0471/00946
stelle: zahl

Name Frankendorf 1, Kiiche, Splle
Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID des Labors: 2403033-11
Probenahme: Datum 04.03.2024
Uhrzeit 15:30

Probengewinnung: Stichprobe Me-  Trinkwasser kalt

dium:

Messprogramm:

Nr. Parameter Son- Mess- Ein- Probenvorbe-
der- wert/ heit handlung
zei- Unter-
chen  schl.

1 8011 Perfluorbutanséure < 0,0015 pg/

2 8010 Perfluorpentansaure < 0,001 pg/

3 8002 Perfluorhexansaure < 0,001 g/

4 8003 Perfluorheptansaure < 0,001 ug/

5 8000 Perfluoroctansiure < 0,001  pg/l

6 8004 Perfluornonanséure < 0,001 g/

7 8005 Perfluordecansaure < 0,001 g/l

8 8013 Perfluorundecansaure < 0,001 | pgl/l

9 8007 Perfluordodecansaure < 0,0015  pg/l

10 8025 Perfluortridecansaure < 0,0017 pg/l

11 8009 Perfluorbutansulfonsaure < 0,001 pg/l

12 8019 Perfluorpentansulfonsiure < 0,001  pg/l

13 8008 Perfluorhexansulfonsiure < 0001 pg/

14 8018 Perfluorheptansulfonséure < 0,001 pg/l

15 8001 Perfluoroctansulfonséure < 0,001  pg/l

16 8069 Perfluornonansulfonséure < 0,001  pg/l

17 8012 Perfluordecansulfonséure < 0,001 pg/l

18 8081 Perfluorundecansulfonsdure < 0,001  pg/l

19 8082 Perfluordodecansulfonséure < 0,001  pg/l

20 8083 Perfluortridecansulfonsaure < 0,001  pall

21 0847 Summe 20 PFAS-Verbindungen (TrinkwV 2023) < 0,0017 pg/l

22 0846 Summe 4 PFAS-Verbindungen (PFHxS, PFOA, PFOS, < 0,001 pg/l

PFNA) - (TrinkwV 2023)
Kurz-Beurteilung:

Die untersuchten Parameter weisen derzeit noch keinen gultigen Grenzwert der TrinkwV auf. Zur Ori-
entierung sind nachfolgend die zukinftig gtltigen Grenzwerte der TrinkwV 2023 aufgefihrt;

Parameter Grenzwert glltig ab Untersuchungsverfahren
PFAS-20 0,10 pg/l 12.01.2026 Fremdlabor AIR
PFAS-4 0,020 pg/l 12.01.2028 Fremdlabor AIR

Die L‘J.ie‘r_s_ggh gsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Sa. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem.
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Prabenbezeichnung 2403 033-11
Labornummer AP2412397
Probenahmedatum

Parameter Methode: Einheit

Uran GINENE0 r2ie2 mgl <0,001
Bisphenol A w2?$.18857'22012'°1 pg <0,04
24-D DIN 38407-F36:2014-09° pod <(,02
2-Hydroxyatrazin DIN 38407-F36:2014-09" ugA <0,02
Aclonifen DIN 38407-F36:2014-09" pgit <0,02
Amidosulfuron DIN 38407-F36:2014-09* ugfl <0,02
Atrazin DIN 33407-F36:2014-09" uaf <0,02
Azoxystrobin DIN 38407-F36:2014-09" pa <0,02
Bentazon DIN 38407-F36:2014-09* paA <0,02
Bixafen DIN 38407-F36:2014-09" [T0eT] <0,02
Boscalid DIN 38407-F36:2014-09° pa <0,02
Bromacil DIN 38407-F36:2014-09* ugh <0,02
Bromoxynil DIN 3B407-F362014-09* Hgi <0,02
Carbendazim DIN 38407-F36:2014-09* HgA <0,02
Carbetamid DIN 38407-F36:2014-09" ugA <0,02
Chloridazon DIN 38407-F36:2014-09° pai <0,02
Chlortoluron DIN 38407-F36:2014-09° pai <0,02
Clodinafop-propargyl DIN 38407-F36:2014-09° pgA <0,02
Clomazone DIN 38407-F36:2014-09" ugh <0,02
Clopyralid DiN 36407-F36:2014-09" ugh <0,05
Clothianidin DIN 38407-F36:2014-06* ug/l <0,02
Cyfiufenamid DIN 38407-F36:2014-09* ug/l <0,02
Cyproconazol DIN 38407-F36:2014-09° ol <0,02
Desethyl-Atrazin DIN 38407-F36:2014-09° pai <0,02
Desethyl-Desiscpropylatrazin DIN 38407-F36:2014-09* pai <0,02
Desethylsimazin DIN 33407-F36:2014-09° pall <0,02
Desethylterbutylazin DIN 33407-F36:2014-00" pail <0,02
Dicamba DIN 38407-F26:2014-09° Haft <0,05
Dichlarprop DIN 38407-F36:2014-09" uafl <0,02
Difenoconazol DIN 38407-£36:2014-09" paA <0,02
Diflufenican DIN 38407-F36:2014-09" ugA <0,02
Dimefuron DIN 38407-F382014-09* Hg/l <0,02
Dimethachlor DIN 38407-F36:2014-09" ugfl <0,02
Dimethenamid DIN IRAOT-EAR2014_0a% 1 e
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Probenbezeichnung 24 03 033-11
Labornummer AP2412397
Probenahmedatum
Parameter Methode Einheit
Dimethoat DIN 38407-F36:2014-09° ugh <0,02
Dimethomarph DIN 38407-F36:2014-09° ugi <0,02
Dimoxystrobin DIN 38407-F36:2014-09 ugi <0,02
Diuron DIN 38407-F36:2014-09* Mgl <0,02
Epoxicanazol DIN 38407-F36:2014-09* ugll <0,02
Ethidimuron DIN 38407-F36:2014-09* Hg/l <0,02
Ethofumesat DIN 38407-F36:2014-09* ugi <0,02
Fenoxaprop DIN 38407-F36:2044-09* ugi <0,02
Fenpropidin DIN 38407-F36:2014-09* ug <0,02
Fenpropimarph DIN 38407-F36:2014-09° uail <(,02
Flazasulfuron DIN 38407-F362014-09" pgil <0,02
Flonicamid DIN 38407-F36:2014-09" uah <0,02
Florasulam DIN 38407-F36:2014-09" Kafl <0,02
Fluazifop DIN 38407-F36:2014-09* wait <0,02
Fluazinam DIN 38407-F36:2014-09° Hgi <0,02
Flufenacet DIN 38407-F36:2014-09* pg/ <0,02
Flumioxazin DIN 38407-F36:2014-09* g/l <0,02
Fluopicolide DIN 38407-F36:2014-09" ugA <0,02
Fluopyram DIN 38407-F36:2014-09* ugl <0,02
Flupyrsulfuron-methyl DIN 33407-F35:2014-09" pgi <0,02
Flurtamon DIN 38407-F36:2014-09° pad <0,02
Flusilazol DIN 38407-F36:2014-09° pall <0,02
Fluxapyroxad DIN 38407-F36:2014-09* vgf! <0,02
Glyphosat DIN IS0 16308:2017-09" oA <0,05
Haloxyfop DIN 38407-F26:2014-09* ugfl <0,02
imazalil DIN 38407-F36:2014-09* Wi <0,02
Imidacloprid DIN 38407-F36:2014-09" ug! <0,02
lodosulfuron-methyl DIN 38407-F36:2014-09* ug/ <0,02
loxynil DIN 38407-F36:2014-09" paA <0,02
Iprodion DIN 38407-F362014-09* [Pl <0,02
Isoproturon DIN 38407-F36:2014-09" gl <0,02
Isoxaben DIN 38407-F36:2014-09* Haf <0,02
Kresoxim-Methyl DIN 38407-F36:2014-09" uall <0,02
1 anacil NN RAAT_EAReRdAna 1Ml [
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Probenbezeichnung 24 03 033-11
Labornummer AP2412397
Probenahmedatum

Parameter Methode Einheit

Mandipropamid DIN 38407-F36:2014-09" Hah <(,02
MCPA DIN 38407-F36:2014-09° pall <0,02
Mecoprop DIN 38407-F36:2014-09" Hgh <0,02
Mesosulfuron-methyl DIN 38407-F38:22014-09" pgi <0,02
Mesotrion DIN 38407-F36:2014-09* ugi <0,02
Metalaxyl DIN 38407-F36:2014-09° Mg/l <0,02
Metamitron CIN 38407-F36:2014-09" padl <0,02
Metazachlor DIN 38407-F36:2014-09" pgh <0,02
Metconazol DIN 38407-F36:2014-09" paf <0,02
Methiocarb DIN 38407-F36:2014-09" ugh <0,05
Methoxyfenozid DIN 38407-F36:2014-09° uahl <0,02
Metobromuron DIN 38407-F36:2014-09" pgA <0,02
Metolachlor DIN 38407-F36:2014-09* pgi <0,02
Metosulam DIN 38407-F36:2014-09° ugh <0,02
Metribuzin BIN 38407-F36:2014-09* ug/ <0,02
Metsulfuren-methyl DIN 38407-F36:2014-09* Mo <0,02
Napropamid DIN 38407-F36:2014-09* [Fofl| <0,02
Nicosulfuron DIN 38407-F36:2014-09" pgi <0,02
Penconazol DIN 38407-F36:2014-09" pai <0,02
Pendimethalin DIN 38407-F36:2014-06° uaf <0,02
Pethoxamid DIN 38407-F6:2014-09° ugil <0,02
Picolinafen DIN 38407-F26:2014-09" pall <0,02
Picoxystrobin DIN 38407-F36:2014-09* pgh <0,02
Pinoxaden DIN 38407-F35:2014-09" ugl <0,02
Firimicarb DIN 38407.F36:2014-09* uan <0,02
Prochloraz DIN 38407-F36:2014-09" pai <0,02
Propamocarb DIN 38407-F36:2014-09 [Viell} <0,02
Propaquizafop DIN 38407-F36:2014-09" ug <0,02
Propazin DIN 38407-F36:2014-09 pgA <0,02
Propiconazol DIN 38407-F36:2014-09* ugh <0,02
Propoxycarbazon PIN 38407-F36:2014-09* Haf <0,02
Propyzamid DIN 38407-F36:2014-09° ugA <0,02
Proquinazid DIN 38407-F36:2014-09" pail <0,02
Prosulfoacarb DIN R8407.F28201 400 v o vy
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Probenbezeichnung 24 03 033-11
Labornummer AP2412397
Probenahmedatum
Parameter Methode Einheit
Prosulfuron DIN 38407-F36:2014-09° paf <0,02
Prothioconazol DIN 38407F36:2014-09° ygft <0,02
Pyrimethanil DIN 26407-F36:2014-09* ugh <0,02
Pyroxsulam DIN 38407-F36:2014-09* g <0,02
Quinmerag DIN 38407-F36:2014-08* uahl <0,02
Quinoclamin DiIN 38407-F36:2014-09* v/l <0,02
Quinoxyfen DIN 38407-F36:2014-09* pai <0,02
Simazin DIN 38407-F36:2014-09* ugi <(,02
Spiroxamine DIN 38407-F26:2014-08" Hah <0,02
Sulcotrion DIN 38407-F36:2014-09° pgi <0,02
Tebuconazol DIN 38407-F36:2014-09" g/l <0,02
Tebufenczid DIN 38407-F36:2014-08" Wg <0,02
Tebufenpyrad DIN 38407-F36:2014-09" g <0,02
Terbuthylazin DIN 38407-F36:2014-09" ughl <0,02
Tetraconazol DIN 38407-F36:2014-09 uafl <0,02
Thiacloprid DIN 38407-F36:2014-09* pafl <0,02
Thiamethoxam DIN 38407-F26:2014-09* pall <0,02
Thifensulfuron-methyl DIN 38407-F36:2014-09° Hg <0,02
Topramezone DIN 38407-F35:2014-09° oA <0,02
Triadimenol DIN 38407-F36:2014-09° pah <(,02
Triasulfuron DIN 38407-F36:2014-09" Halt <0,02
Tribenuron-methyl DIN 38407-F36:2014-09% ugn <0,02
Triclopyr DIN 38407-F36:2014-09° kg <0,02
Trifloxystrobin DIN 38407-F36:2014-09* Hgh <0,02
Triflusulfuran-methyl CIN 38407-F36:2014-00* ol <0,02
Triticonazol DIN 38407-F36:2014-09* pgi <0,02
Tritosulfuron DIN 38407-F36:2014-09* g/l <0,02
Summe PBSM DIN 36407-F26:2014-09° uafl n.n.
Desphenylchloridazon DIN 38407-F26:2014-09" Kol <0,02
Methyl-Desphenylchloridazon DIN 38407-F362014-09° pgfl <0,02
Dimethylsulfamid DMS DIN 38407-F36:2014-09" paA <0,02
Metiachiorsulfonséure BH DIN 38307-F35:2014-09° pgh <0,02
S-Metolachlor CGA 368208 DIN 35407-F36:2014-08* ug/l <0,02
Metolachlorsulfonséure CGA DIN 38407-F36:2014-09* pgil <0,02
80168
Der Prifberichi darf ohne schriftliche Genehriguny des Priiflabors nichi auszugsweise vendelfatigt werden. | Die Praf b Blich auf d[& geb h Proben, wia erhalisn,

mit * ge}
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Probenbezeichnung

24 03 033-11

Labornummer AP2412397
Probenahmedatum

Parameter Methode Einheit

‘I';a:esu:l?a;:hlor-Melabolil NOA DIN 38407-F36:204405° HgA <0,02
Trifluoressigsaure {TFA) Egm%g&mon;ﬂr Hal 1,2
Perfluoroctansiure (PFQA) EDIN EN 17802:2022-09* ugil <0,001
Perfluornonanséure (PFNA) E DIN EN 17892:2022-09° HgA <0,001
;eprlf-lh;gl;l'lexansulfonsaure £ DIN EN 178922022-09° ughl <0,001
Perflucroctansulfonséure (PFOS) EDIN EN 17492:2022-09° pal <0,001
Summe PFAS 4 EDIN EN 17892:2022-09° Wt} n.n.
Perfluorbutansdure (PFBA) E DIN EN 178922022-09° pod <0,0015
Perfluorpentanséure (PFPeA) EDIN EN 17892:2022-09° pai <0,001
Perflucrhexansdure (PFHxA) EDINEN 17892:2022-09* pgil <0,001
Perfluorheptanséure (PFHpA) E DIN EN 17892:2022.09* pgsl <0,001
Perfluordecanséure (PFDA) EDINEN 178022022-09" ugfl <0,001
Perfluorundecanséure (PFURA) E DIN EN 17892:2022-09* pai <0,001
Perfluordodecanséure (PFDoA) E DIN EN 17692:2022-09* pal <0,0015
Perfluortridecans&ure (PFTrDA) E DIN EN 17892:2022-09° Hgh <0,0017
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) EDIN EN 178922022-09° pol <0,001
Eg:gtentansulfonséu re E DIN EN 17892:2022-09° v <0,001
;irgzosr‘heptansulfonséure EONEN 17802002208 vof <0,001
i!’gtglgu]rononansulfonsﬁure £ DIN EN 17892:2022-09° 1l <0,001
{}:ﬁ:rg;c))rdecansuifonséure E DIN EN 17802:2022.09° ugh <0,001
{F;irlﬂjl:’gr‘o-1-Undecansulfonsaure E DIN EN 17692:2022-09° ugh <0,001
;epr:l)i::dodecansulfonsaure E DIN EN 17692:2022.00* pgh <0,001
ﬁ:e;ﬂrfgé?-1-lridecansulfonsﬁure E DI EN 17682:2022.09" ng <0,001
Summe PFAS 20 E DIN EN 17892:2022.09" ugl n.n.

n.n. = nicht nachweisbar




